ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREBACKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

17025 -HAA

Uprava: Mokric¢ka 54, Zapresi¢, OIB-20717593431
Email: info@zzjz-zz.hr, www: zzjz-zz.hr
Laboratorij: Skolska 2, Rakitje

Tel: 01 2889 058, Fax: 01 3323 171

LTTL

TEST

Rakitje, 25.09.2023.

ISPITNO I1ZVJESCE

ISPITNO 1ZVJESCE BROJ: 02881/23 (52090)

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Podrucje:
Uzorkovao:

Metoda uzorkovanja:
Plan uzorkovanja:
Ugovor broj:

Uzorak uzorkovan

Vrijeme uzimanja uzorka:

Analiza zapoceta:

Narugitelj:

Lokacija:
Vodovodom upravlja:

Oblik zahtjeva:

Opis uzorka:

VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Javna vodoopskrba - razvodni sustav

Ivani¢ Grad

Sluzba za zdravstvenu ekologiju / Marija Vrban mag.sanit.ing.
HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN I1SO 19458:2008*
OB-LV-07/2023

01-23-65/5

21.09.2023. 07:55
21.09.2023. 13:40

21.09.2023. 13:30
25.09.2023. 08:40

Vrijeme dostave:
Analiza zavrS§ena:

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.O.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

NH DUBROVCAK

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.0.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

Zahtjev po ugovoru

Uzorak za fizikalno kemijska ispitivanja uzorkovan u kemijski €istu staklenu ambalazu volumena 500 mL. Uzorak za

mikrobiolo$ka ispitivanja uzorkovan u sterilnu staklenu ambalazu volumena 500 mL s dodatkom natrijevog tiosulfata.

Sukladnost je izrazena uz rezultate ispitivanja.

Napomena:

v.d. rukovoditelja Sluzbe
lvana Puli¢ Zelenika mag.sanit.ing.

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak odnosno zaprimljeni ukoliko je uzorkovanje izvrsio narugitel;.

2) Ispitna izvje$¢a se ne smiju umnozavati bez odobrenja Zavoda.

3) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).

4) Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih razultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog
prihvaéanja pri €emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

5) Zavod se odri¢e odgovornosti za informacije dobivene od narucitelja

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
obavljanje odredenih analiza vode, hrane u okoli$nih uzoraka u proizvodnji
hrane prema rjieSenju Ministarstva poljoprivrede:
KLASA:UP/I-322-01/21-01/05, URBROJ:525-10/1304-21-4

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
provodenije ispitivanja vode za ljudsku potro$nju za odredene parametre
prema rjeSenju Ministarstva zdravstva:

KLASA: UP/I-541-02/23-03/07, URBROJ: 534-03-3-2/6-23-3
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Ispitno izvjeS¢e broj: 02881/23 (52090)

Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

0

Temperatura Standard Methods 21st Ed. C 20,9 25 DA
2005.2550B
Slobodni rezidualni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L CI2 0,12 0,50 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU jedinica 0,20 4.0 DA
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez DA
pH HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 7,4 6,5-9,5 DA
Temp.pri odredivanju pH ISO 16000-17:2008;HRN EN |°C 23,0 -
13098:2019
Elektrovodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C 541 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mg/L O2 1,0 5,0 DA
Kloridi (Cl) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L CI 11 250 DA
Nitriti (NOz) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L (NOZ') < 0,050 0,50 DA
Nitrati (NO3) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L (NO3') 7,0 50 DA
N * +
Amonij (NH4) HRN ISO 7150-1:1998 mg/L (NH4 ) < 0,05 0,50 DA
Boja Standard Methods 23rd Ed. CU skala <5 20 DA
2017.,2120C

trezultat izrazen kao manje od (<) odnosi se na granicu kvantifikacije
**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrosnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Nikolina Ciban dipl.ing.

Odjel za mikrobioloska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL <1 0 DA
Aerobne bakt -36°C/48h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL <1 100 DA
Aerobne bakt -22°C/72h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL <1 100 DA

**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potroSnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Marina Hublin dipl.ing.

KRAJ ISPITNOG 1ZVJESCA

Ispitno izvjeS¢e rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazece bez Ziga i potpisa
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ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREBACKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

17025 -HAA

Uprava: Mokric¢ka 54, Zapresi¢, OIB-20717593431
Email: info@zzjz-zz.hr, www: zzjz-zz.hr
Laboratorij: Skolska 2, Rakitje

Tel: 01 2889 058, Fax: 01 3323 171

LTTL

TEST

Rakitje, 25.09.2023.

ISPITNO I1ZVJESCE

ISPITNO 1ZVJESCE BROJ: 02882/23 (52091)

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Podrucje:
Uzorkovao:

Metoda uzorkovanja:
Plan uzorkovanja:
Ugovor broj:

Uzorak uzorkovan

Vrijeme uzimanja uzorka:

Analiza zapoceta:

Narugitelj:

Lokacija:
Vodovodom upravlja:

Oblik zahtjeva:

Opis uzorka:

VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Javna vodoopskrba - spremnik

Ivani¢ Grad

Sluzba za zdravstvenu ekologiju / Marija Vrban mag.sanit.ing.
HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN I1SO 19458:2008*
OB-LV-07/2023

01-23-65/5

21.09.2023. 08:20
21.09.2023. 13:41

21.09.2023. 13:30
25.09.2023. 08:40

Vrijeme dostave:
Analiza zavrS§ena:

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.O.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

SOBOCANI REZERVOAR

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.0.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

Zahtjev po ugovoru

Uzorak za fizikalno kemijska ispitivanja uzorkovan u kemijski €istu staklenu ambalazu volumena 500 mL. Uzorak za

mikrobiolo$ka ispitivanja uzorkovan u sterilnu staklenu ambalazu volumena 500 mL s dodatkom natrijevog tiosulfata.

Sukladnost je izrazena uz rezultate ispitivanja.

Napomena:

v.d. rukovoditelja Sluzbe
lvana Puli¢ Zelenika mag.sanit.ing.

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak odnosno zaprimljeni ukoliko je uzorkovanje izvrsio narugitel;.

2) Ispitna izvje$¢a se ne smiju umnozavati bez odobrenja Zavoda.

3) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).

4) Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih razultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog
prihvaéanja pri €emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

5) Zavod se odri¢e odgovornosti za informacije dobivene od narucitelja

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
obavljanje odredenih analiza vode, hrane u okoli$nih uzoraka u proizvodnji
hrane prema rjieSenju Ministarstva poljoprivrede:
KLASA:UP/I-322-01/21-01/05, URBROJ:525-10/1304-21-4

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
provodenije ispitivanja vode za ljudsku potro$nju za odredene parametre
prema rjeSenju Ministarstva zdravstva:

KLASA: UP/I-541-02/23-03/07, URBROJ: 534-03-3-2/6-23-3
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Ispitno izvjeS¢e broj: 02882/23 (52091)

Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

0

Temperatura Standard Methods 21st Ed. C 16,7 25 DA
2005.2550B
Slobodni rezidualni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L CI2 0,16 0,50 DA
Mutno¢a HRN EN ISO 7027-1:2016*  [NTU jedinica 0,21 4,0 DA
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez DA
pH HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 7,5 6,5-9,5 DA
Temp.pri odredivanju pH ISO 16000-17:2008;HRN EN |°C 23,2 -
13098:2019
Elektrovodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C 475 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mg/L O2 0,7 5,0 DA
Kloridi (CI) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L CI 11 250 DA
Nitriti (NO,) HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L (NO,) < 0,050 0,50 DA
Nitrati (NO,) HRN EN SO 10304-1:2009* | mg/L (NO,) 6,9 50 DA
N * +
Amonij (NH4) HRN ISO 7150-1:1998 mg/L (NH4 ) < 0,05 0,50 DA
Boja Standard Methods 23rd Ed. CU skala <5 20 DA
2017.,2120 C

trezultat izrazen kao manje od (<) odnosi se na granicu kvantifikacije
**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrosnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Nikolina Ciban dipl.ing.

Odjel za mikrobioloska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL <1 0 DA
Aerobne bakt -36°C/48h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 19 100 DA
Aerobne bakt -22°C/72h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 23 100 DA

**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potroSnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Marina Hublin dipl.ing.

KRAJ ISPITNOG 1ZVJESCA

Ispitno izvjeS¢e rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazece bez Ziga i potpisa

Strana: 2/2 OB-LV-01/13



ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREBACKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

17025 -HAA

Uprava: Mokric¢ka 54, Zapresi¢, OIB-20717593431
Email: info@zzjz-zz.hr, www: zzjz-zz.hr
Laboratorij: Skolska 2, Rakitje

Tel: 01 2889 058, Fax: 01 3323 171

LTTL

TEST

Rakitje, 25.09.2023.

ISPITNO I1ZVJESCE

ISPITNO 1ZVJESCE BROJ: 02883/23 (52092)

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Podrucje:
Uzorkovao:

Metoda uzorkovanja:
Plan uzorkovanja:
Ugovor broj:

Uzorak uzorkovan

Vrijeme uzimanja uzorka:

Analiza zapoceta:

Narugitelj:

Lokacija:
Vodovodom upravlja:

Oblik zahtjeva:

Opis uzorka:

VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Javna vodoopskrba - razvodni sustav

Ivani¢ Grad

Sluzba za zdravstvenu ekologiju / Marija Vrban mag.sanit.ing.
HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN I1SO 19458:2008*
OB-LV-07/2023

01-23-65/5

21.09.2023. 08:40
21.09.2023. 13:42

21.09.2023. 13:30
25.09.2023. 08:41

Vrijeme dostave:
Analiza zavrS§ena:

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.O.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

NH SUMECANI

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.0.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

Zahtjev po ugovoru

Uzorak za fizikalno kemijska ispitivanja uzorkovan u kemijski €istu staklenu ambalazu volumena 500 mL. Uzorak za

mikrobiolo$ka ispitivanja uzorkovan u sterilnu staklenu ambalazu volumena 500 mL s dodatkom natrijevog tiosulfata.

Sukladnost je izrazena uz rezultate ispitivanja.

Napomena:

v.d. rukovoditelja Sluzbe
lvana Puli¢ Zelenika mag.sanit.ing.

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak odnosno zaprimljeni ukoliko je uzorkovanje izvrsio narugitel;.

2) Ispitna izvje$¢a se ne smiju umnozavati bez odobrenja Zavoda.

3) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).

4) Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih razultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog
prihvaéanja pri €emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

5) Zavod se odri¢e odgovornosti za informacije dobivene od narucitelja

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
obavljanje odredenih analiza vode, hrane u okoli$nih uzoraka u proizvodnji
hrane prema rjieSenju Ministarstva poljoprivrede:
KLASA:UP/I-322-01/21-01/05, URBROJ:525-10/1304-21-4

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
provodenije ispitivanja vode za ljudsku potro$nju za odredene parametre
prema rjeSenju Ministarstva zdravstva:

KLASA: UP/I-541-02/23-03/07, URBROJ: 534-03-3-2/6-23-3
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Ispitno izvjeS¢e broj: 02883/23 (52092)

Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

0

Temperatura Standard Methods 21st Ed. c 21,3 25 DA
2005.2550B
Slobodni rezidualni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L CI2 0,12 0,50 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU jedinica 0,09 4.0 DA
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez DA
pH HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 7,5 6,5-9,5 DA
Temp.pri odredivanju pH ISO 16000-17:2008;HRN EN |°C 22,9 -
13098:2019
Elektrovodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C 504 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mg/L O2 0,5 5,0 DA
Kloridi (Cl) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L CI 11 250 DA
Nitriti (NOz) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L (NOZ') < 0,050 0,50 DA
Nitrati (NO3) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L (NO3') 6,9 50 DA
N * +
Amonij (NH4) HRN ISO 7150-1:1998 mg/L (NH4 ) < 0,05 0,50 DA
Boja Standard Methods 23rd Ed. CU skala <5 20 DA
2017.,2120C

trezultat izrazen kao manje od (<) odnosi se na granicu kvantifikacije
**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrosnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Nikolina Ciban dipl.ing.

Odjel za mikrobioloska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL <1 0 DA
Aerobne bakt -36°C/48h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 3 100 DA
Aerobne bakt -22°C/72h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 5 100 DA

**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potroSnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Marina Hublin dipl.ing.

KRAJ ISPITNOG 1ZVJESCA

Ispitno izvjeS¢e rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazece bez Ziga i potpisa
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ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREBACKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

17025 -HAA

Uprava: Mokric¢ka 54, Zapresi¢, OIB-20717593431
Email: info@zzjz-zz.hr, www: zzjz-zz.hr
Laboratorij: Skolska 2, Rakitje

Tel: 01 2889 058, Fax: 01 3323 171

LTTL

TEST

Rakitje, 25.09.2023.

ISPITNO I1ZVJESCE

ISPITNO 1ZVJESCE BROJ: 02884/23 (52093)

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Podrucje:
Uzorkovao:

Metoda uzorkovanja:
Plan uzorkovanja:
Ugovor broj:

Uzorak uzorkovan

Vrijeme uzimanja uzorka:

Analiza zapoceta:

Narugitelj:

Lokacija:
Vodovodom upravlja:

Oblik zahtjeva:

Opis uzorka:

VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Javna vodoopskrba - razvodni sustav

Ivani¢ Grad

Sluzba za zdravstvenu ekologiju / Marija Vrban mag.sanit.ing.
HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN I1SO 19458:2008*
OB-LV-07/2023

01-23-65/5

21.09.2023. 09:05
21.09.2023. 13:42

21.09.2023. 13:30
25.09.2023. 08:41

Vrijeme dostave:
Analiza zavrS§ena:

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.O.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

NH OBEDISCE

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.0.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

Zahtjev po ugovoru

Uzorak za fizikalno kemijska ispitivanja uzorkovan u kemijski €istu staklenu ambalazu volumena 500 mL. Uzorak za

mikrobiolo$ka ispitivanja uzorkovan u sterilnu staklenu ambalazu volumena 500 mL s dodatkom natrijevog tiosulfata.

Sukladnost je izrazena uz rezultate ispitivanja.

Napomena:

v.d. rukovoditelja Sluzbe
lvana Puli¢ Zelenika mag.sanit.ing.

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak odnosno zaprimljeni ukoliko je uzorkovanje izvrsio narugitel;.

2) Ispitna izvje$¢a se ne smiju umnozavati bez odobrenja Zavoda.

3) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).

4) Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih razultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog
prihvaéanja pri €emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

5) Zavod se odri¢e odgovornosti za informacije dobivene od narucitelja

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
obavljanje odredenih analiza vode, hrane u okoli$nih uzoraka u proizvodnji
hrane prema rjieSenju Ministarstva poljoprivrede:
KLASA:UP/I-322-01/21-01/05, URBROJ:525-10/1304-21-4

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
provodenije ispitivanja vode za ljudsku potro$nju za odredene parametre
prema rjeSenju Ministarstva zdravstva:

KLASA: UP/I-541-02/23-03/07, URBROJ: 534-03-3-2/6-23-3
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Ispitno izvjeS¢e broj: 02884/23 (52093)

Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

0

Temperatura Standard Methods 21st Ed. c 22,5 25 DA
2005.2550B
Slobodni rezidualni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L CI2 0,10 0,50 DA
Mutnoc¢a HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU jedinica 1,1 4.0 DA
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez DA
pH HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 7,5 6,5-9,5 DA
Temp.pri odredivanju pH ISO 16000-17:2008;HRN EN |°C 23,4 -
13098:2019
Elektrovodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C 496 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mg/L O2 0,6 5,0 DA
Kloridi (CI) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L CI 11 250 DA
Nitriti (NO,) HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L (NO,) < 0,050 0,50 DA
Nitrati (NO,) HRN EN SO 10304-1:2009* | mg/L (NO,) 6,9 50 DA
N * +
Amonij (NH4) HRN ISO 7150-1:1998 mg/L (NH4 ) < 0,05 0,50 DA
Boja Standard Methods 23rd Ed. CU skala <5 20 DA
2017.,2120 C

trezultat izrazen kao manje od (<) odnosi se na granicu kvantifikacije
**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrosnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Nikolina Ciban dipl.ing.

Odjel za mikrobioloska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL <1 0 DA
Aerobne bakt -36°C/48h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 3 100 DA
Aerobne bakt -22°C/72h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 5 100 DA

**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potroSnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Marina Hublin dipl.ing.

KRAJ ISPITNOG 1ZVJESCA

Ispitno izvjeS¢e rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazece bez Ziga i potpisa
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ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREBACKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

17025 -HAA

Uprava: Mokric¢ka 54, Zapresi¢, OIB-20717593431
Email: info@zzjz-zz.hr, www: zzjz-zz.hr
Laboratorij: Skolska 2, Rakitje

Tel: 01 2889 058, Fax: 01 3323 171

LTTL

TEST

Rakitje, 25.09.2023.

ISPITNO I1ZVJESCE

ISPITNO 1ZVJESCE BROJ: 02885/23 (52094)

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Podrucje:
Uzorkovao:

Metoda uzorkovanja:
Plan uzorkovanja:
Ugovor broj:

Uzorak uzorkovan

Vrijeme uzimanja uzorka:

Analiza zapoceta:

Narugitelj:

Lokacija:
Vodovodom upravlja:

Oblik zahtjeva:

Opis uzorka:

VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Javna vodoopskrba - razvodni sustav

Ivani¢ Grad

Sluzba za zdravstvenu ekologiju / Marija Vrban mag.sanit.ing.
HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN I1SO 19458:2008*
OB-LV-07/2023

01-23-65/5

21.09.2023. 09:25
21.09.2023. 13:42

21.09.2023. 13:30
25.09.2023. 08:42

Vrijeme dostave:
Analiza zavrS§ena:

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.O.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

NH SIRINEC

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.0.- PJ IVANIC GRAD
VUKOMERECKA CESTA 89, 10000 ZAGREB

OIB: 54189804734

Zahtjev po ugovoru

Uzorak za fizikalno kemijska ispitivanja uzorkovan u kemijski €istu staklenu ambalazu volumena 500 mL. Uzorak za

mikrobiolo$ka ispitivanja uzorkovan u sterilnu staklenu ambalazu volumena 500 mL s dodatkom natrijevog tiosulfata.

Sukladnost je izrazena uz rezultate ispitivanja.

Napomena:

v.d. rukovoditelja Sluzbe
lvana Puli¢ Zelenika mag.sanit.ing.

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak odnosno zaprimljeni ukoliko je uzorkovanje izvrsio narugitel;.

2) Ispitna izvje$¢a se ne smiju umnozavati bez odobrenja Zavoda.

3) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*).

4) Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih razultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog
prihvaéanja pri €emu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

5) Zavod se odri¢e odgovornosti za informacije dobivene od narucitelja

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
obavljanje odredenih analiza vode, hrane u okoli$nih uzoraka u proizvodnji
hrane prema rjieSenju Ministarstva poljoprivrede:
KLASA:UP/I-322-01/21-01/05, URBROJ:525-10/1304-21-4

Sluzba za zdravstvenu ekologiju ovlastena je kao sluzbeni laboratorij za
provodenije ispitivanja vode za ljudsku potro$nju za odredene parametre
prema rjeSenju Ministarstva zdravstva:

KLASA: UP/I-541-02/23-03/07, URBROJ: 534-03-3-2/6-23-3
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Ispitno izvjeS¢e broj: 02885/23 (52094)

Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

0

Temperatura Standard Methods 21st Ed. c 21,8 25 DA
2005.2550B
Slobodni rezidualni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L CI2 0,07 0,50 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU jedinica 0,73 4.0 DA
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez DA
pH HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 7,5 6,5-9,5 DA
Temp.pri odredivanju pH ISO 16000-17:2008;HRN EN |°C 23,7 -
13098:2019
Elektrovodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C 481 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mg/L O2 0,5 5,0 DA
Kloridi (Cl) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L CI 11 250 DA
Nitriti (NOz) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L (NOZ') < 0,050 0,50 DA
Nitrati (NO3) HRN EN ISO 10304-1:2009* |mg/L (NO3') 7,0 50 DA
N * +
Amonij (NH4) HRN ISO 7150-1:1998 mg/L (NH4 ) < 0,05 0,50 DA
Boja Standard Methods 23rd Ed. CU skala <5 20 DA
2017.,2120C

trezultat izrazen kao manje od (<) odnosi se na granicu kvantifikacije
**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrosnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Nikolina Ciban dipl.ing.

Odjel za mikrobioloska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL <1 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL <1 0 DA
Aerobne bakt -36°C/48h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 25 100 DA
Aerobne bakt -22°C/72h HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 46 100 DA

**maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 6. Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN
30/2023) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potroSnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Rukovoditelj Odjela
Marina Hublin dipl.ing.

KRAJ ISPITNOG 1ZVJESCA

Ispitno izvjeS¢e rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazece bez Ziga i potpisa
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