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Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Opéih uvjeta za koristenje mreZe
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuenje na elektroenergetsku mrezu i za poveéanje
prikljune snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTRA ZAGREB, POGON DUGO SELO, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES)

Broj: 400103-140305-0021
koja se izdaje Kupcu
VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.0., ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 72/V, OIB; 54189804734
radi sagledavanja moguénosti prikljuéenja za gradevinu

( vrsta objekta: ostala gradevina, uredaj za progi§éavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske ¢estice i katastarska op¢ina)

VRBOVEC, , k.¢.br. 1643, 1644, 1649, 1650, 1652, k.0. LUKA
uz sljedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABDEVINE
I. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

U TS 287 potrebno je zamijeniti postojeci transformator za novi nazivne snage 400 kVA.

lll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljuéenja gradevine na mreZzu: n.n. sabirnice
2. Napajanje iz TS: 287
izvod: novi strujni krugovi sa v.p. 2, 3, 4
3. Napon prikljucka: 0.40 kV
. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni

sa tri kabela NAYY-O 4x150SM+1,5RE 0,6/1 kV do SPMO-P-3x400, smjeStenog kod kolnog ulaza u progidéavaé. Glavni vod
dimenzionirati obzirom na dopu$teno optereéenje. Glavni osiguradi priklju&ka 200 A po kabelu.

. Prikljuéna snaga: 251,00 kW
. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
- Predvidiva godi$nja potro&nja elektriéne energije (kWh/god):  po potrebi
. Nagin koridtenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme prikljuenja: nakon realizacije EES
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi: 6 mjeseci
11. Mjesto predaje elektri¢ne energije: SPMO
12. Zastitu od indirektnog dodira izvesti:  TN-S sustavom
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uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemijivaca i glavnog izjednagenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli&enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvise: 2,5%
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14. Nacin mjerenja, kategorija potro$nje | mjerna oprema za mjerenje potrodnje elektri¢ne energije:
Rbr|  Sifra MM ~ Nazv Snaga |Broj Kategorija Brojilo Ostalo
(kW) faza potrosnje
1 63348219 prociséavat 251,00 3 NN - poduzetnidtvo Brojilo elektroni¢ko kombi SMT 400/5 A, r.t. 0,5,
univerzalno intervalno 3F/4T GSM/GPRS
komunikator
0S0-ograni¢avalo strujnog optere¢enja, SMT-strujnl mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

15. Mjernu opremu za mjerenje potro3nje instalirati prema tehnickim uvjetima za obraunsko mjerno mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupa€no mjesto, tako da se svi radovi i ogitanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s viSe mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko o€itavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehni¢kim preporukama i normama koje se temelje na nacelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija viSih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno
Op¢im uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektritnom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljutuje u slugaju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreZe duZan je u skladu s
tehni€kim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluéaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postoje¢i Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraziti dopusnicu za rad na obraéunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1.

2

5.

Kupac je duZzan s HEP-ODS-om zakljuciti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mrezu, te odrediti iznos naknade za priklju¢enje i dinamika plaéanja.

U slucaju kada je za prikljutenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehni¢ke uvjete u SN ili VN mreZi ugovorne strane
zaklju€uju i predugovor o priklju€enju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljucka za
priklju¢enje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljugenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

. OSTALI UVJETI
1

Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljuéak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije prikljuéenja Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

. Nakon sklopljenog Ugovora o koriStenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja

mreze, uz koji je duZan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektrinom energijom s opskrbljivacem.

. Projektna dokumentacija elektricne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i

normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$¢u. Preporuéa se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglaSavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. lzvodenje elektri¢nih instalacija Kupac je
duZan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaziti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljudi ugovor o prikljugenju, ne izvre obveze iz ugovora o priklju¢enju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje.

Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vazenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jo§ dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB, GUNDULICEVA 32 pisanim putem
neposredno ili postom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojpama.
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