
Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
Stuzba za zdravstvenu ekologiiu

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
RockefeIIerova 7, 1 0 999Zlgl9b

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITN I IZVJESTAJ
Datum: 30.06.2021.

Broj ispitnog izvje5taja: 211498 Oznaka uzorka: 2240121

Naziv uzorka voda za ljudsku potro5nju (sirova), M/2, vodocrpili5te Bi5kupec

Vrsta uzorka: Voda na izvori5tu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBACKE ZUPANIJE, SIUZbA ZA ZdTAVSTVENU

ekologiju, Skolska 2,10437 Rakitje, Bestovje

Tip zahtjeva: Ugovor, Ur. br.: 381-06-60-21-1 od 1 .4.2021. i narudZbenica00063512021., Klasa: 900-01121-
06/1

Uzorkovao/!a: Naruditelj Lokacija: I vodocrpiliSte Bi5kupec

Datu m/vrijeme uzorkovanja: Datu m/vrijeme dostave: 25.05,2021. (14:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu Parametri skupine B i enterovirusi u monitoringu izvori5ta (izvori5ni)

Podetak ispitivanja: 25.05.2021. Kraj ispitivanja: 28,06.2021.

KONAENA OCJENA:

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene voda

Ujevi6 Bo5dr.sc.

Dostaviti:
1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSWO ZAGREBACKE ZUPANIJE, SluZba za zdravstvenu ekologiju
St<olska 2, 10437 Rakitje, Bestovje

Naoomene:
1 ) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitni izvjestaj rezultatje elektronidke obrade podataka te je punovaZe6i bez Ziga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umno2avati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku !, a fleksibilno akreditirane Fr
5) Prilog se nalazi na kraiu ispitnog izvjestala I nije obuhvadeni podrudjem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnost Je izraiena kao pro5irena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, 6to predstavl)a 95o/o rczinu pouzdanosti
7) Rezultatl lzra2eni kao manje od (<) odnose se na granlcu kvantifikaciJe pojedine metode.
8) Akoje uzorkovanJe proveo HZJZ mJerna nesigurnost rezultata obuhva6a I doprhosl nesigurnosti uzorkovanja za sve akredltlrane metode.
9) HZJZ se odrl6e odgovornosti kada su lnformaciJe o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utlecati na vauanost rezultata.
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' . Broi ispitnoo izviestaia: 211498 Oznaka uzorka: 2240121

t Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnostivoda i vodoopskrbu

PoEetak ispitivanja: 25.O5.2021 Kraj ispitivanja: 28.06.2021

Naziv uzorka voda za ljudsku potro5nju (sirova), M/2, vodocrpili5te Bi5kupec

Nazlv parametra Metoda Mlerna Jedinlca Rezultat
MJerna
neslg.

*MDK Ocjena
ispravnosti

Vodikov sulfid SM 4500-32- I (23.i2d.,2017) - prilagodeno mg/L HrS < 0,005 0,05 DA

Ukupne suspenzije I HRN EN 872:2008 mg/L <2 10 DA

Cijanidi
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-54,

lzdani€: 1/0
pg/L CN- < 15 DA

Fenoli
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-

46,lzdanje: 1/0
ps/L <5 DA

Detergenti - neionski I Vlastita metoda, oznaka: P-VODE-28,
izdanje:112

ps/L <60 200 DA

TOC (totalni organski ugljik) I HRN EN 1484i2002 mg/L C 071 0,08 DA

THM - ukupni
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanlei 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 100 DA

Kloroform
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modiflclrana HRN

EN ISO 10301:2002
trS/L < 0,5 DA

Bromoform
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanjei 210. Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 DA

Bromdiklormetan
Vlastita metoda, P-VODE-SI (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
pg/L < 0,5 DA

Dibromklormetan
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdaniei 210, Modifi cirana HRN

EN ISO 10301:2002

ps/L < 0,5 DA

Suma tetrakloreten i trikloreten
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanjei 210, Modlfi cirana HRN

EN ISO 10301:2002
trS/L < 0,5 10 DA

Tetrakloreten
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO'10301:2002
ps/L < 0,5 '10 DA

Trikloreten
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (motoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanjei 210, Modifi cirana HRN

EN ISO 10301:2002
pg/L < 0,5 '10 DA

1,2-dikloretan
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanjel. 210, Modlfi cirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 3 DA

1,1, 1 -Trikloretan
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdania'. 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
tiS/L < 0,5 DA

Tekaklorugljik
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
uS/L < 0,5 DA

Policiklidki aromatski ugljikovodlci I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje'. 111 , modificirana HRN EN ISO

17993:2008
pg/L < 0,005 01 DA

benzo(a)piren I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 1/1, modificlrana HRN EN ISO

17993:2008
ps/L < 0,003 0 0't DA

benzo(bXluoranten !
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanle:111, modiflcirana HRN EN ISO

17993:2008
ug/L < 0,005 01 DA

benzo(k)fluoranten I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje:'ll'1, modificirana HRN EN ISO

17993: 2008
ps/L < 0,005 01 DA

benzo(ghi)perilene I
Vlastlta metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanle: 111, modlficirana HRN EN ISO

'17993: 2008
us/L < 0,005 01 DA

fluoranthene r Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 111, modificirana HRN EN ISO

1 7993: 2008
trg/L < 0,005 DA

indeno(1,2,3-cd)pirens I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdafie: 111, modificirana HRN EN ISO

17993:2008
ps/L < 0,005 0'1 DA

Aromatski ugljikovodici - benzon I HRN ISO 11423-1i2002 ps/L < 0,2 1 DA

Ugliikovodici I
Vlastita metoda, oznaka:P-VODE-36, izdanje
1/0; datum 31.08.2019.,modificirana HRN ISO

11423-1i2002
trs/L <5 50 DA
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' Nazlv parametra Metoda Mlerna Jedinica Rezultat
Mjerna
neslg.

-MDK Ocjena
spravnost

OCJENA SUKLADNOSTI:

Rezultatiza pokazatelje kojisu odredivaniu analiziranom uzorku ODGOVAMJU maksimalno dozvoljenim koncentraciiamaiz Priloga I

Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te na6inu

vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 12512017 i 3912020).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka

Filip Tomljenovi6 diPl.ing'
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Odsjek za mikrobiologiju voda

Poietak ispitivanja: 25.05.2021 I Krajispitivanja: | 11.06.2021.

Naziv uzorka voda za ljudsku potro5nju (sirova), M/2, vodocrpili5te Bi5kupec

Nazlv parametra Metoda 
I 

rvrJernatearnica I Rezurtat I I,""J,f | .*r* 
l,"oorliTj",,

Enterovirusi RT-PCR I broy'sOOo mL I o olDA
OCJENA SUKLADNOSTI:

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobiolo5ke pokazatelje ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te na6inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

vodoopskrbe (NN br.1 2511 7, 39120).
.MDK - maksimalno dozvoljena koncentraci.|a

Analitldar

LJIIa Skarlca dipl.sanlt.lng.
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- Broi ispitnoO izvie5taia: 211499 Oznaka uzorkat 2240121

Odsjek za metale i metaloide

PoCetak ispitivanja: 02.06.2021. Kraj ispitivanja: 07.06.2021.

Naziv uzorka voda za ljudsku potro5nju (sirova), M/2, vodocrpili5te Bi5kupec

Nazlv parametra Metoda MJerna Jedinlca Rezultat
MJerna
nesig,

-MDK OcJena
ispravnostl

Berilij (Be) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L < 0,14 DA

Bor (B) F! HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L 0,018 0,001 1 DA

Aluminij (Al) Fr HRN EN ISO 17294-2i2016 uS/L 283 10 200 DA

Vanadij (V) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0 448 0,022 DA

Krom (Cr) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,429 0 039 50 DA

Kobalt (Co) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 ps/L < 0,15 DA

Nikal (Ni) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 trS/L 0,597 0,052 20 DA

Bakar (Cu) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L 0,0014 0,0001 2 DA

Cink (Zn) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 ps/L < 0,60 3000 DA

Arsen (As) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 ps/L 0,s40 0,030 10 DA

Selen (Se) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 ps/L 0,438 0,025 10 DA

Srebro (Ag) Fr HRN EN ISO 17294-2i2016 ps/L 0,967 0,091 10 DA

Kadmij (Cd) Fr HRN EN ISO 17294-2i2016 ps/L < 0,03 5 DA

Antimon (Sb) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 ]iS/L < 0,27 5 DA

Barij (Ba) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 ps/L 424 16 700 DA

Ziva (Hs) Fr HRN EN ISO 17294-212016 pg/L 0,240 0,020 1 DA

Olovo (Pb) Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 ps/L 0,249 0,025 10 DA

OCJENA SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku je u skladu s najvedim dopu5tenim kolidinama utvrdenim u Prilogu l: Parametri zdravstvene
ispravnosti vode za ljudsku potro5nju (mikrobiolo5ki, kemijski i parametri radioaktivnosti), Tablica 3. Kemijski parametri zdravstvene
ispravnosti vode za ljudsku potrosnju i Tablica 4. lndikatorski parametri, Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/1 7) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
(NN 39/2020).

'MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Anallti6ar:

Bernardo MarcluS mag.chem,
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- Broj ispitnog izvieStaja:211498 Oznaka uzorka: 2240121

Odsjek za pesticide

Podetak ispitivanja: 09.06.2021 Kraj ispitivanja: 24.06.2021.

Naziv uzorka voda za ljudsku potro5nju (sirova), M/2, vodocrpili5te Bi5kupec

Nazlv parametra Metoda Mlerna jedlnica Rezultat MJerna
nesig.

-MDK OcJena
lspravnosti

Pesticidi ukupni
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trg/L < 0,5 05 DA

Organoklorirani pesticidi
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-'10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020, modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,5 05 DA

lzodrin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-'10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,03 01 DA

Organofosforni pesticidi
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

p9/L < 0,5 05 DA

Dimetoat I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje:'l /3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,03 01 DA

Klorfenvinfos I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1,2020.. modificirane EPA
52s.3, EPA 536

ps/L < 0,03 01 DA

Klorpirifos I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

},Jg/L < 0,01 01 DA

Klorpirifos-metil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanJe: 'l13, 6.1.2020., modlficirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,03 01 DA

Malation : Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-'10,
lzdanje: 'll3, 6.1.2020., modificirane EPA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,02 01 DA

Ometoat r Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,03 01 DA

Pirimifos-metil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdan)e: 113, 6.1 .2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 01 DA

Glifosat I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modiflcirane EPA
525.3, EPA 536

p9/L < 0,03 01 DA

Fosetil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trS/L < 0,05 01 DA

Malaokson T
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

tjs/L < 0,03 0'r DA

Triazini i metabolitl
Vlastlta metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1 .2020., modiflcirane EPA
525.3, EPA 536

p9/L < 0,5 05 DA

Atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanJe: 1/3, 6.'l.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,01 01 DA

Simazin r Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-'10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modiflcirane EPA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,04 01 DA

Desetil alrazin T
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdarye: 1 13, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trs/L < 0,03 01 DA

Deisopropil akazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 'll3, 6.1.2020., modiflclrane EPA
525.3, EPA 536

lrg/L < 0,02 01 DA

Desetil terbutilazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.'l.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

uS/L < 0,03 01 DA

Desetil deisopropil akazin
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdaqe: 1 13, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,04 01 DA

Desetil 2-hidroksi atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanJe: 1/3, 6.1.2020., modlflcirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,03 01 DA

Hidroksi atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanJe: 1 /3, 6.1.2020., modificlrane EPA
525,3, EPA 536

pg/L < 0,03 01 DA
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" Broj ispitnog izvje5taja: 211498 Oznaka uzorka: 2240121

' Naziv parametra Metoda Mjerna jedinlca Rezultat Mjerna
neslq,

*MDK Ocjena
lspravnostl

Hidroksi simazin r Vlastita metoda, Oznakai P-PEST-'l 0,
lzdanje: 1/3, 6.'l.2020., modificirane EPA

525.3, EPA 536
ug/L < 0,03 01 DA

Hidroksi terbutilazln I
Vlastlta metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdarye: 1 13, 6.1.2020., modifi cirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,02 0'l DA

Mekibuzin I
Vlaslita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanjo: 1/3, 6.1.2020., modiflcirano EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,05 01 DA

Terbutilazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdaryei 1 13, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 01 DA

Herbicidi i metaboliti
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1 13, 6.1.2020., modifi cirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,5 05 DA

Bentazon I
Vlastlta metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 'l13, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,03 01 DA

Bromacil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdafie: 1 13, 6.1.2020., modifi cirane EPA
525.3, EPA s36

p9/L < 0,01 01 DA

Desmetil isoproturon I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzda jet '113, 6.'l .2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,02 01 DA

Dikamba
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanJe: 1/3, 6.'1.2020., modiflclrane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,05 01 DA

Dimetenamid-p I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-'10,

lzdanje: l/3, 6.1.2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,01 0'l DA

Diuron I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,02 01 DA

2,4-D I
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificlrane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,02 01 DA

2,6-diklorobenzamid I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modlflcirane EpA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 01 DA

lzoproturon r Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1 13, 6.1.2020., modificirane EPA

525.3, EPA 536
uS/L < 0,01 01 DA

Klorotoluron I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,02 01 DA

Linuron I
Vlastita metoda, Oznakat P-PEST-1 0,

lzdanje: 1 /3, 6.'l..2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 0'l DA

MCPA I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-'10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,02 01 DA

Mekoprop
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EpA
s25.3, EPA 536

trS/L < 0,05 01 DA

Pendimetalin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1 13, 6.1.2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 01 DA

Prosulfokarb
Vlastita metoda, Oznaka: P-pEST-10,

lzdanje: 'l13, 6.1.2020., modiflclrane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,01 01 DA

Fungicidi (ftalmidi,
benzlmidazoli,ditlokarbamati,

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EpA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,5 05 DA

Azoksiskobin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdarye: 1 13, 6.1.2020., modifi cirane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,05 01 DA

Folpet
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-,10,

lzdanje: '113, 6.1.2020., modtflcirane EpA
525.3, EPA 536

l.rs/L < 0,02 01 DA

Mankozeb !
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-'10,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020,, modificirane EpA
525.3, EPA 536

tiS/L < 0,03 01 DA

Propineb I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 113, 6.1.2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,04 01 DA

o-szE-2s
Stranica: 7/8



Naziv parametra Metoda Mjorna Jedlnica Rezultat Mjerna
neslg,

-MDK Ocjona

Tebukonazol I _ 
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-10,

lzdanle: 1 13, 6.1.2020., modiflcirane EiA
525,3, EPA 536

ug/L < 0,02 01 DA

Tiofanat-metil I . Vlaslita metoda, Oznaka: p-pEST-l0,
lzdanjei 1 13, 6.1.2020., modificirane EpA

525.3. EPA 536
l.,s/L < 0,02 01 DA

Kloracetamidi
vrcuura merooa, UznaKa: p-pEST_10,

lzdanjei'l 13, 6.1.2020., modifi clrane EiA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,5 05 DA

Acetoklor . Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-l0,
lzdanje: 1 13, 6.1.2020.. modifl cirane EiA

525,3. EPA s36
ps/L < 0,01 0'1 DA

Acetoklor ESA . Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST_,10,
lzdanje: 1 13, 6.1.2020., modifi clrane EpA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,05 01 DA

Acetoklor OXA . vtasttta metoda, Oznaka: p-pEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2O2O., modificlrane EiA

525.3, EPA 536
pslL < 0,01 01 DA

S-metolaklor I
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-,10,

lzdanjei 1 13, 6.1.2020., modifi cirane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,01 0't DA

Metolaklor ESA _ 
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-l0,

lzdanje: 1 13, 6.1.2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

ug/L

us/L

< 0,05 01 DA

Metolaklor OXA . Vlaslita metoda, Oznaka: p-pEST-10,
lzdanje: 1 13, 6.1.2020., modificlrane EpA

525.3, EPA 536
< 0,01 01 DA

oc.lFNA SltKt NNr|GTI.

ksimalno dozvoljenim koncentracijama iz
ujnosti vode za Uudsku potro5njuie nadinu
17 i 39t20).

Analitidar:
Dubravka Marija Krekovi6 dipt.ing.preh.teh.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.
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